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Техническое задание 

на реконструкцию трансформаторной подстанции

ТП –10-400 для электроснабжения центральной котельной АО "Елабужское ПТС" от ГТУ ТЭС.

1. Наименование работы
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции трансформаторной подстанции для электроснабжения центральной котельной АО "Елабужское ПТС" 
Заказчик: АО "Елабужское ПТС" 
2. Сроки выполнения работ:
Сроки начала работ: с момента заключения договора.

Срок окончания работ: не позднее 5-ти недель с даты подписания договора.
3. Стоимость и условия оплаты: 

Стоимость Работ составляет 26 247 357 (двадцать шесть миллионов двести сорок семь тысяч триста пятьдесят семь) рубля 00 копеек в том числе НДС18% - 4 003 834 рубля.
Оплата за выполненные и принятые работы производится на основании подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленных Подрядчиком счетов-фактур с рассрочкой платежа в течение 3 (трех) лет размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ. Аванс не предусматривается.
4. Общие требования.

4.1 Работы выполняются в соответствии с разработанной и согласованной проектно-сметной документацией, с обязательным предварительным выездом представителей подрядной организации на место производства работ с определением использования необходимых транспортных средств и механизмов.

            Реконструкцию РУ-10 кВ ТП-10-400 с устройством её электроснабжения от ГТУ-ТЭС осуществить в следующем объеме:

	№ п/п
	Диспетчерское наименование
	Наименование работы
	Физ. объемы
	Место расположения

	1.
	КЛ-10 кВ 

Л1.1 и Л1.2
	Монтаж двух КЛ-10кВ от ГТУ-ТЭС до РУ-10кВ ТП-10-400 по существующим кабельным каналам ГРУ-10кВ ГТУ-ТЭС, по проектируемой эстакаде, частично по существующей эстакаде, в земле в пластиковых трубах, по проектируемым кабельным конструкциям в кабельных каналах ТП-10-400, с монтажом двух токоограничивающих реакторов на выходе из ГРУ- 10кВ ГТУ-ТЭС.
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	2.
	ВЛ-10 кВ 

Ф10-11,10-20, 10-18
	Реконструкция существующих ВЛ-10кВ с установкой 3-х дополнительных опор и перезаводкой кабельных спусков с опор в РУ-10кВ ТП-10-400, с монтажом на концевых опорах ограничителей перенапряжения.
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	3.
	ТП-10-400
	Устройство контура защитного заземления ТП-10-400.
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	4.
	Л.1, 2, 3 на КТП-ЦК и Л.1 на ТП-10-364.
	Перезаводка существующих 4-х КЛ-10кВ с прокладкой их спусков в земле и установкой соединительных муфт, с заменой КЛ-10кВ на трансформаторы ТП-10-400
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	5.
	ТП-10-400
	Реконструкция РУ-10кВ ТП-10-400 с заменой существующих ячеек на ячейки КСО-10кВ с вакуумными выключателями и монтажом дополнительных ячеек 10кВ для подключения проектируемых КЛ-10кВ от ГТУ-ТЭС и автоматом управления оперативным током, монтажом кабельных конструкций в кабельных каналах, заменой сети освещения и отопления в РУ-10 и 0,4кВ 
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	6.
	ТП-10-400
	Монтаж и наладка системы учета электроэнергии с сопряжением её с существующими АИИСКУЭ ГТУ-ТЭС и АО «ЕПТС».
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на

	7.
	ТП-10-400
	Монтаж и наладка АСУ-ТП аппаратами РУ-10кВ ТП-10-400 с организацией АРМ АСУ-ТП в помещении ДЭМ АО «ЕПТС»
	в соответствии 

с проектом
	г. Елабуга Елабужского р-на


4.2 Подрядчик предоставляет необходимые для выполнения строительно-монтажных работ материалы по реконструкции РУ-10 кВ ТП-10-400 с устройством её электроснабжения от ГТУ-ТЭС в г.Елабуга Елабужского района.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию.

5.1. Общие требования к доставке материалов и оборудования:
5.1.1. Материалы и оборудование доставляются в упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.

5.1.2. Доставка материалов и оборудования производится поставщиком на объект. Стоимость доставки включается в стоимость материалов.

5.1.3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания. Гарантия на материалы должна действовать не менее срока установленного заводом изготовителем. 
5.2. Общие требования к материалам и оборудованию:
5.2.1. Материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использовавшимися. 
5.2.2. Требования к стандартам на материалы. Материалы должны соответствовать действующим техническим регламентам, ГОСТам и техническим условиям.

5.2.3. Требования  к сертификации материалов и оборудованию. Материалы и оборудование должны  иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности.
5.2.4. Материалы и оборудование перед установкой предъявляются на осмотр заказчику на предмет соответствия их сертификату и ТУ.

6. Требования к подрядной организации.

6.1.  Наличие свидетельства СРО о допуске на данный вид работ.

6.2. Требования к персоналу. 

6.2.1.  Наличие удостоверений с группой по электробезопасности с отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверений на выполнение других специальных работ.

6.2.2.Наличие в организации комиссии по проверке знаний персонала, подтвержденной приказом.

6.2.3.Наличие у членов комиссии и лиц, имеющих право выдачи нарядов на производство работ в электроустановках, протоколов проверки знаний или удостоверений выданных Ростехнадзором.

6.2.4.Наличие в организации приказа о безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов.

6.2.5.Наличие персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов, аттестованного комиссией с  участием представителя Ростехнадзора, с предоставлением протоколов проверки знаний или удостоверений, выданных Ростехнадзором.

4. Правила контроля и приемки выполненных работ
4.1. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

4.2. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

5. Гарантии подрядной организации.

Гарантийный срок на полный объем выполненных работ составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

6. Другие требования.

6.1. Подрядчик представляет сметную документацию в соответствии с МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих для каждого региона РФ, указанных в ежеквартальных письмах Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

6.2. До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ. 

Начальник ПТО                                     Гильмиталипов И.Н.

Начальник СЭХ                                    Карпов С.А.
